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В-ответ на Представление об устранении нарушений закона № 30-2023 
от 31.03.2023 года, Администрация ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном
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развитии» может пояснить следующее:

11 апреля 2023 года в 11 часов 15 минут Администрацией ГБУ 
«Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в 
интеллектуальном развитии» проведено совещание с сотрудниками 
учреждения. Совещание проведено в присутствии старшего помощника 
прокурора Румянцевой А.А. Цель совещания: контроль за устранением 
нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного 
законодательства. По итогам совещания установлено, что все нарушения, 
указанные в Представлении устранены в полном объеме:

1. Суточная проба приготовленной пищи отбирается своевременно, 
согласно п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Суточная проба приготовленной пищи соответствует норме не 
менее ЮОгр., согласно п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (фото 
прилагаем);

3. При приготовлении (блюд и кулинарных изделий используется 
только йодированная соль, согласно п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Произведена замена соли на йодированную (копию акта на замену 
продуктов питания от 28.02.2023г. прилагаем);

4. Все поступающие продукты строго проверяются на наличие 
сопроводительных документов; согласно п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20;

5. Строго соблюдаются условия хранения скоропортящихся
' I :продуктов, в холодильной установке, выдерживается 

температурный режим, согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
6. Строго соблюдается наличие ярлыков, маркировки при приеме 

пищевой продукции, согласно п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
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Администрация ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 

серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» предоставляет 
отчет о мероприятиях по устранению нарушений требований 
противопожарного законодательства.
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№ Пункт 
предписания

Вид нарушения Срок 
исполнения

Пояснения

1 1

1

На первом этаже здании 
(в компьютерном классе, 
бельевой, 
каб.зам.директора по 
УВР, каб.директора,
бухгалтерии, 
каб.зав.складом) 
допущена установка
глухих решеток на окнах

01.10.2023г.
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Работы по демонтажу 
решеток запланированы на 
летний период 2023 года.

2 2
. i

В коридоре первого 
этажа здания, на путях 
эвакуации (отделение 
милосердия) пандус
выполнен с уклоном 
более 1:6

01.20.2023г.

* I L

Выравнивание пола будет 
произведено в ходе
капитального ремонта
коридора отделения
«Милоседия» в мае-июле 
2023 года, необходимые 
средства выделены.

3 3 Перед наружной дверью 
эвакуационного выхода 
(отделение милосердия) 
горизонтальная входная 
площадки выполнена 
шириной менее 1,5 
ширины полотна
наружной двери

01.10.2023г. Работы по расширению
площадки будут
произведены в летний
период 2023 года
необходимые материалы
приобретены.

4 4 На втором этаже здания 
над . дверьми
эвакуационных выходов 
ведущих в безопасную 
зону (из холла в коридор 
6,7,9 групп) в системе 
оповещения и
управления эвакуации 
людей при пожаре 
отсутствуют световые-- 
извещатели «Выход»

01.10.2023г. Световые извещатели
«Выход» приобретены,
установка будет произведена 
после внесения изменений в 
проект установки пожарной 
сигнализации.

5 5 Дверь расположенная на 
путях эвакуации 6f7 
групп (более чем на 15 
человек) из холла в 
коридор 9 группы 
открывается по
направлению выхода

01.10.2023г.
л

■

Работы будут произведены в 
установленный срок.

6 7 На лестничной площадке 
подвального помещения

01.10.2023г. Работы будут произведены в 
установленный срок.



отсутствует 'пожарный 
щит внутреннего
противопожарного 
водопровода с пожарным 
рукавом, ручным
пожарным стволом

j ;
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7 8 Не обеспечено
категорирование по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а 
такж<? определение
класса зоны в
соответствии с главами 
5,7,8 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
складских помещений 
«бывшей кухни»

01.10.2023г,
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Замечания будут устранены 
в установленный срок.
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8 10 Дверь расположенная на 
путях эвакуации 1,3 
групп (более чем на 15 
чел) из холла в коридор 5 
группы открывается по 
направлению выхода

01.10.2023r.
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Работы будут произведены в 
установленный срок.
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9 11 В спортивном зале 

пожарные извещатели не 
защищены от
механического 
повреждения

01.10.2023г. Замечания будут устранены 
в установленный срок.

10 12 На наружных лестницах 
(эвукаационные выхода 
из столовой), при высоте 
лестниц более 45см. 
отсутствуют поручни

01.10.2023г. Поручни приобретены,
установка запланирована в 
летний период 2023 года.

11 13 Направление движения к 
источникам , 
противопожарного 
водоснабжения не
обозначено указателями 
со светоотражающей 
поверхностью• либо
световыми указателями, 
подключенными к сети 
электроснабжения и
включенными в ночное 
время или постоянно, с 
четко нанесенными
цифрами расстояния до 
их месторасположения

01.10.2023г.
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Светоотражающие 
материалы приобретены, 
нарушение будет устранено 
после окончания осенне- 
зимнего периода.
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12 14 Помещение гаража
(прачечной) не
оборудовано

01.10.2023г. В 2023 году запланировано 
изготовление проектно-• 
сметной документации на



оповещения и

14

Необходимые'

■ Iавтоматической 
пожарной сигнализацией

15 Помещение прачечной 
не оборудовано
автоматической 
пожарной сигнализацией

16 Помещение гаража на 3 
машины не оборудовано 
автоматической 
пожарной сигнализацией

Помещение гаража не 
оборудовано 
автоматической 
пожарной сигнализацией

Здание гаража, гаражей 
на 3 машины, гаражей 
прачечной 
оборудованы 
оповещения 
управления
людей при пожаре 1-ого 
типа

не 
системой 

• и 
эвакуацией

01.10.2023г.

.-01.10.2023г.

установку автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы
управления эвакуации
людьми при пожаре. В 
рамках предоставления иной 
субсидии. Необходимые 
средства выделены.________
В 2023 году запланировано 
изготовление проектно
сметной документации на 
установку автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуации 
людьми при пожаре. . В 
рамках предоставления иной 
субсидии. Необходимые 
средства выделены.________
В 2023 году запланировано 
изготовление проектно
сметной документации на 
установку автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуации 
людьми при пожаре. В 
рамках предоставления иной 
субсидии. Необходимые 
средства выделены.________
В 2023 году запланировано 
изготовление проектно
сметной документации на 
установку автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуации 
людьми при пожаре. В 
рамках предоставления иной 
субсидии. Необходимые 
средства выделены.________
В 2023 году запланировано 
изготовление проектно
сметной документации на 
установку автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы Оповещения и 
управления эвакуации 
людьми при пожаре. В 
рамках предоставления иной 
субсидии.
средства выделены.



17 17 Здание гаража (на 3 
машины) не оснащено 
первичными . средствами 
пожаротушения 
(огнетушителями) по 
нормам
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Данное нарушение
устранено своевременно в 
полном объеме, согласно 
Постановления 
Правительства РФ № 1479 
от 16.09.2020г. п.60 (фото 
прилагаем)

18 6

Ъ 1

Дверь (выход из
подвального помещения) 
на лестничную клетку 
оборудована 
приспособлением для
самозакрывания с
уплотнением в притворах и 
наличниками
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Данное нарушение
устранено своевременно в 
полном объеме, согласно 
Постановления 
Правительства РФ № 1479 
от 16.09.2020г. п.60 (фото 
прилагаем)

По итогам совещания сотрудникам ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном 
развитии» зав.складом Колесовой Н.Н., медицинской сестре диетической 
Семеновой Ю.Г., инженеру по охране труда Ляпуновой В.П., по вине 
которых произошли нарушения объявлены замечания, согласно ст. 192 ТК 
РФ, приказ № 36 от 11.04.2023г. (копию прилагаем).

Директор Кураева И.В.

Исполнитель:
Юрисконсульт Охримчук Л.В.
ТЕЛ: 8(4822) 6-28-39
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